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Установленная  
мощность, кВт 0,3 0,5

Групповой 
ВДТ

2,0 1,8 1,0

Аппарат  
защиты цепи 

катушки 
управления 
контактора

Модульный   
контактор 

управления 
неприори-
тететными 

нагрузками – 
Мастер-

выключатель

Групповой 
ВДТ

0,5 0,5 0,5

Расчетный 
ток, А 1,3 2,3 10,0 8,8 4,9 2,3 2,3 2,3

Марка провода, 
кабеля ППГнг(А)-HF ППГнг(А)-HF ППГнг(А)-HF

Число жил,  
сечение, мм2 3х2,5 3х1,5 3х2,5 3х2,5 3х2,5 3х1,5 3х1,5 3х1,5

Потребитель

IT-об., 
видео- 
наблю- 
дение

Неоткл. 
освещение 

внутри 
коттеджа

Холо- 
дильник 

Кухня, 
гр. 4

СМ 
Ванная 

гр.5

НБК 
№ 3 

2 этаж

ГСO 
1 этаж  

гр. 1

ГСO 
1 этаж  

гр. 2

ГСO 
1 этаж  

гр. 3

 

QS0.1
BM63PL

63A

QFD0.1
VD63- 

44C63-AS
63A 300мА

QF0.1
BM63
C63

От существующей  
распред. сети

L1,L2,L3 
N 

PE

L1,L2,L3  N  PE

FV0.1
OM-I-4-

280/12,5/S

IT-об. – IT-оборудование; СМ – стиральная машина; НБК – наружный блок кондиционирования; ГСО – групповая сеть освещения

KV01
PVC-3-63 

63A

<U< 
    I <

QFD1 
D63-4,5

С16 А
30 мА

QFD2 
D63-4,5

С10 А
30 мА

Частный коттедж

OptiBox Pro, 2х48 модулей (начало схемы)

�´�Á�Ó�Ä�Ò�¾�è���Â�Ö�Ù�Õ�Õ�¾���Á���×�Ó�×�Ø�¾�Á�Å:

ВН – выключатель нагрузки 

АВДТ – автоматический выключатель дифференциального тока 

УЗИП – устройство защиты от импульсных перенапряжений 

АВ для УЗИП – автоматический выключатель для УЗИП

РН – реле напряжения с контролем по току

QF4
BM63-4,5

С16 А

QF9
BM63-4,5

С10 А

QF5
BM63-4,5

С16 А

QF6
BM63-4,5

С16 А

QD3
DM63 
25А

A-10 мА

QD8
DM63-4,5

40А
AC-30 мА

~380/220B ~380/220B 
Неотключаемая  

нагрузка

~380/220B 
Отключаемая  
нагрузка

QF 7 
ВМ63-4,5

С6 А

QF10
BM63-4,5

С10 А

QF11
BM63-4,5

С10 АKM1
MK-100 

100 A
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Частный коттедж

OptiBox Pro, 2х48 модулей (продолжение схемы)

Установленная  
мощность, кВт 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0

Групповой 
ВДТ

0,7 0,7 0,7 2,0 0,3 0,7 0,7 0,7 2,0 3,0 6,0

Расчетный 
ток, А 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 4,9 4,9 3,4 3,4 3,4 10,0 1,3 3,4 3,4 3,4 10,0 15,0 30,0

Марка провода, 
кабеля ППГнг(А)-HF ППГнг(А)-HF ППГнг(А)-HF ПуГПнг(А)-HF

Число жил,  
сечение, мм2 3х1,5 3х1,5 3х1,5 3х1,5 3х1,5 3х2,5 3х2,5 3х2,5 3х2,5 3х2,5 3х2,5 3х2,5 3х2,5 3х2,5 3х2,5 3х2,5 3х2,5 3х6,0 1х6,0

Потребитель
ГСO 

Кухня  
гр. 4

ГСO 
Ванная 

гр. 5

ГСO 
Бытовка 

гр. 6

ГСO 
2 этаж  

гр. 7

ГСO 
2 этаж  
гр. 8, 9

НБК 
№ 1 

1 этаж

НБК 
№ 2 

2 этаж

ГСР 
1 этаж 

гр. 1

ГСР 
1 этаж 

гр. 2

ГСР 
1 этаж 

гр. 3

ГСР 
Кухня 
гр. 4

ГСР 
Ванная 

гр. 5

УЗДП  
ГСР 

Бытовка 
гр. 6

ГСР 
Спальня 
№1, 2 эт. 

гр. 7

ГСР 
Спальня 
№2, 2 эт. 

гр. 8, 9

ПМ 
Кухня 
гр. 4

ДШ 
Кухня 
гр. 4

ВП 
Кухня 
гр. 4

КУП

 

QFD12 
D63-4,5

С10 А
30 мА

QFD14 
D63-4,5

С10 А
30 мА

QFD15 
D63-4,5

С10 А
30 мА

QFD16 
D63-4,5

С10 А
30 мА

QFD17 
D63-4,5

С16 А
30 мА

QFD18 
D63-4,5

С16 А
30 мА

QFD13 
D63

С10 А
10 мА

QF20
BM63-4,5

С16 А

QD19
DM63-4,5

40А
AC-30 мА

QFD23
D63-4,5

С16 А
30 мА

QFD26
D63-4,5

С16 А
30 мА

QFD27
D63-4,5

С16 А
30 мА

QFD24
D63

С16 А
10 мА

QFA25
AFDD
С16 А
30 мА

QF21
BM63-4,5

С16 А

QF22
BM63-4,5

С16 А

AFD

<U<

QFD28 
D63-4,5

С16 А
30 мА

QFD29
D63-4,5

С16 А
30 мА

QFD30 
D63-4,5

С32 А
30 мА

  НБК – наружный блок кондиционирования; ГСО – групповая сеть освещения; ГСР– групповая сеть розеточная;                 ПМ – посудомоечная машина; ДШ – духовой шкаф; ВП – варочная панель
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Частный коттедж 
Внешний вид, спецификация

ширина:  385 мм+385 мм

высота: 750 мм

глубина: 102 мм

Габариты корпуса НОМЕР ОБОЗНАЧЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО, ШТ КОД ЗАКАЗА

1 Корпус пластиковый OptiBox Pro 48-VNR-IP40, 48 модулей 2 379809

2 QS0.1 Выключатель нагрузки модульный 4-х полюсный 63А OptiDin BM63PL-463 1 328176

3 QFD0.1 Автоматический выключатель диф. тока 4-х пол., хар-ка С, 63А, 300мА 
OptiDin VD63-44C63-AS 1 250090

4 QF0.1 Выключатель автоматический 4-х пол., хар-ка С, 63А OptiDin BM63-4C63 1 260898

5 FV0.1 Ограничитель импульсных перенапряжений (УЗИП)  
OptiDin OM-I-4-280/12,5/S 1 114260

6 KV0.1 Реле напряжения OptiRel D PVC-3-63 1 357871

7 КМ1 Контактор модульный 100А OptiDin MK-100-10040-230AC 1 321247

8

QFD1-QFD2, 
QFD17-QFD18, 

QFD23, 
QFD26-QFD29

Автоматический выключатель диф. тока 2-х пол.,  
хар-ка С, 16А, 30мА 
OptiDin D63-22C16-AC-4,5

9 328098

9 QD3 Выключатель диф. тока 4-х пол., 25А, 10мА OptiDin DМ63-4125-A 1 254300

10 QF4-QF5 Выключатель автоматический 2-х пол., хар-ка С, 16А  
OptiDin BM63-2C16-4,5 2 326803

11 QF6 
QF20-QF22

Выключатель автоматический 1-но пол., хар-ка С, 16А  
OptiDin BM63-1C16-4,5 4 326794

12 QF9-QF11 Выключатель автоматический 1-но пол., хар-ка С, 10А  
OptiDin BM63-1C10-4,5 3 326793

13 QD8, QD19 Выключатель диф. тока 2-х пол., 40А, 30мА OptiDin DМ63-2240-AС-4,5 2 343889

14 QFD12, 
QFD14-QFD16

Автоматический выключатель диф. тока 2-х пол., хар-ка С, 10А, 30мА 
OptiDin D63-22C10-AC-4,5 4 328097

15 QFD13 Автоматический выключатель диф. тока 2-х пол., хар-ка С, 10А, 10мА 
OptiDin D63-21C10-A-У3 6кА 1 333124

16 QFD24 Автоматический выключатель диф. тока 2-х пол., хар-ка С, 16А, 10мА 
OptiDin D63-21C16-A-У3 6кА 1 333134

17 QFA25 Устройство защиты от дугового пробоя 2-х пол., хар-ка С, 16А, 30 мА 
OptiDin AFDD-40-22C16-A-У3 1 339086

18 QFD30 Автоматический выключатель диф. тока 2-х пол., хар-ка С, 32А, 30мА 
OptiDin D63-22C32-AC-4,5 1 328101

19 QF9 Выключатель автоматический 1-но пол., хар-ка С, 6А  
OptiDin BM63-1C6-4,5 1 326792

Монтажные аксессуары:  
хомуты, након   – .д.т и NIP апит ыниш еыньлетинидеос ,KROF апит ыниш еыньлетинидеос ,еынчолутв икинченокан ,еыверытш икинче  
приобретаются дополнительно.


